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EQUIVALENCIA DE DIAMETROS
MILIMETROS POLEGADAS
25 3/4
32 1
40 11/4
50 11/2
60 2
75 21/2
85 3

RACK 12U CONTENDO:

1 SWITCH DE 32 PORTAS, 1 REGUAS COM 8 TOMADAS, 1 PACTH PANEL DE 32

PORTAS CARREGADO, CAIXA DE PASSAGEM 40X40 E 5 BANDEJAS PARA RACK 12U

DETALHE4: ESQUEMA DE INTERLIGAGCAO DOS RACK’S

— —
—  SUB RACK 1.2
2°PAVIMENTO
— 02 CABOS DE FIBRA OPTICA — —
- 0 ABO COAXIA
— —
SUB RACK 1.1
1*PAVIMENTO
[ 1
— 02 CABOS DE FIBRA OPTICA
— 01 CABO COAXIAL
VEM DA
REDE DE — -/
. TELEFONA T RACK PRINCIPAL
[— —1

NALNI 3 VINO43TIL
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VAVLNT 30 VIAVY dvavziun

S

DIMENSOES DO RACK

|

Altura Altura Largura | Largura

TABELA DE IDENTIFICAGAO DOS CABOS - TERREO
PONTO SAIDA CATEGORIA PARES
PT0101 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0102 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0103 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0104 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0105 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0106 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0107 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0108 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0109 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0110 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PTO111 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0112 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PTO113 DADOS CAT.6 CAT.6
PTD114 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PTO115 DADOS CAT.6 CAT.6
PTO116 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PTO117 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0118 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0119 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0120 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0121 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0122 TELEFONE CAT.6 CAT.6
PT0123 DADOS CAT.6 CAT.6
PT0124 TELEFONE CAT.6 CAT.6

DETALHE1: DISTANCIAS MAXIMAS DE CABEAMENTO HORIZONTAL

CABO UTP 4P
CAT—6 (FLEXIVEL,

mmw,lj:

BERYE EaporA g ' ] |

—-45

= If

Ej:i

—

05
g0 V=

NXUTP CAT—-6 100MHZ __Jj IK

Profundidade
Interna Externa Interna | Externa
1U=4,45cm cm
03U 16,08
04U 20,53
0suU 24,98
06U 29,43 19
07U 33,88 Polegadas| 51,68 cm 470 mm
08U 38,33 (48,26 cm),
0y 42,78
10U 47,23
12U 56,13
Variacdes: Porta Frontal - Acrilico
Cores - Preto
Estrutura completamente Desmontével

DETALHE2: PATCH PANEL RJ—45

. PORTA PARA CONEXAQO COM BLOCO
OBSERVAGAC: DE_CONEXAO NA PARTE TRASEIRA
SEM UM PATCH PANEL, OS CABOS PASSAM DIRETAMENTE DO SWITCH PROSE TOMADAS RJ45 COM 8 PINOS NA
COMPUTADORES. DAI, DE TANTO FICAR CONECTANDO E DESCONECTANDO ¢RARTE FRONTAL.

CABOS, PODE SER QUE A PORTA DO SWITCH ACABE QUEIMANDO OU FIQUE FOMyGDEL O 8 PORTAS
MAU CONTATO. O PATCH PANEL SERVE PRA INTEREDIAR ESSA LIGAGAO, e

EVITANDO POSSIVEIS DANOS! e T @“
o (o
L

ETIQUETAS AUTO—COLANTES COM NUMERAGAQ

SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AOS

NOMEROS DAS TOMADAS E LOCALIZAGAO

@\mum_km MACHO
/ \.CABO FLEXIVEL UTP_4P—24AWG CATEGORIA 6

i\\ CONECTOR RJ45 MACHO

DETALHE3: PATCH—CORD P/LIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS

LEGENDA — PONTOS REDENTEL

¢ TOMADA RJ45 E RJ11 INSTALADA EM CAIXA 4X2, H=0,30M
Q TOMADA RJ45 INSTALADA EM CAIXA 4X2, H=1,10M

RACK] RACK 12U

/ TUBULAGAO QUE DESCE

b TUBULAGAO QUE SOBE

TUBULAGAO CORRUGADA — TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO\PAREDE — CFTV

TUBULAGAO CORRUGADA — TIPO MANGUEIRA EMBUTIDO NO PISO — REDE
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